DOC-10-4196022-DE-P9

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschlief3lich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50

eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Wassergenossenschaft Hinterglemm

Glemmtaler-LandstraRe 332
5754 Saalbach-Hinterglemm

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.

Rechnungsnehmer

Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme
Witterung wahrend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage

Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
RuckschluR Qual.beim Verbrauch
Ruckschlu® auf Grundwasser

Datum

Kundennr.

575280 WVA WG Hinterglemm Untersuchung April
626213 Trinkwasser

1007106 Ingenieurburo Moser GmbH

329 INGENIEURBURO MOSER GMBH
14.03.2023

13.03.2023

TUV AUSTRIA Group Michael Laminger, MSc
Glemmtaler Hof

Al Bar

Regnerisch

Trocken

WVA WG Hinterglemm

A7746079

17.03.2023
10102762

Qu. Schwarzenbachgr. u Westgipfel Netzprobe Glemmtalerhof

UV-Desinfektion
JA

JA

NEIN

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme
ILufttemperatur (vor Ort) l°Cc \ 4,0 \ \ \
Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) geruchlos 2| ONORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort) geschmacklos 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz
Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 4 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/mI 0 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN I1SO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100m 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Enterokokken KBE/100ml 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 6,1 0 25 39 DIN 38404-4:1976-12
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 138 5 2500 EN 27888 : 1993-09
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Datum 17.03.2023
Kundennr. 10102762
PRUFBERICHT
Auftrag 575280 WVA WG Hinterglemm Untersuchung April

Analysennr. 626213 Trinkwasser

2)  Furden Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verénderung

39) Dieser Richtwert gilt nicht fir Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI 11 304/2001

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

ie Probenahme erfolgte gemaR: EN ISO 19458 : 2006-08

D
Die vollstéandigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfligbar.

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
s Untersuchungsumfanges - eingehalten.

gekennzeichnet.

Beginn der Prifungen: 14.03.2023
Ende der Priifungen: 17.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die gepriften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschlief3lich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *)
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AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Wassergenossenschaft Hinterglemm

Glemmtaler-LandstraRe 332
5754 Saalbach-Hinterglemm

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Rechnungsnehmer
Projekt
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme
Witterung wahrend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage

Offizielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
RuckschluR Qual.beim Verbrauch
RuckschluR auf Grundwasser

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

Datum
Kundennr.

575280 WVA WG Hinterglemm Untersuchung April
626214 Trinkwasser

1007106 Ingenieurburo Moser GmbH

329 INGENIEURBURO MOSER GMBH

17.03.2023

14.03.2023
13.03.2023

TUV AUSTRIA Group Michael Laminger, MSc

Al Bundesschllandheim Heizraum

Regnerisch
Trocken

WVA WG Hinterglemm

A7746080

Qu. Schwarzenbachgr. u Westgipfel Netzprobe

keine
NEIN
JA
JA

Ergebnis Best.-Gr.

Allgemeine Angaben zur Probenahme

TWV

304/2001 304/2001
Indikator-

werte  Methode

ILufttemperatur (vor Ort) °C \ 2,0 \ - \

Sensorische Untersuchungen

Geruch (vor Ort) geruchlos 2| ONORM M 6620 : 2012-12

Geschmack organoleptisch (vor Ort) geschmacklos 2| ONORM M 6620 : 2012-12

Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz

Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 2 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05

Koloniezahl bei 37°C KBE/mI 3 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05

Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01

E. coli KBE/100m 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01

Enterokokken KBE/100ml 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort) °C 6,3 0 25 39 DIN 38404-4 :1976-12

Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 137 5 2500 EN 27888 : 1993-09

Geschaftsfuhrer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

Landgericht Wels
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Datum 17.03.2023
Kundennr. 10102762
PRUFBERICHT
Auftrag 575280 WVA WG Hinterglemm Untersuchung April

Analysennr. 626214 Trinkwasser

2)  Furden Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verénderung

39) Dieser Richtwert gilt nicht fir Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI 11 304/2001

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

ie Probenahme erfolgte gemaR: EN ISO 19458 : 2006-08

D
Die vollstéandigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfligbar.

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
s Untersuchungsumfanges - eingehalten.

gekennzeichnet.

Beginn der Prifungen: 14.03.2023
Ende der Priifungen: 17.03.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die gepriften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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